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Am 06_ November 2012 wurde für die "Wasserversorgungsanlage für die Weiler Heiligkreuz, Seiten, 

Puit und Bodenegg", Betreiber Gemeinde Sölden, die Trinkwasseruntersuchung gemäß der 

Verordnung für Wasser .für den menschlichen Gebrauch (BGBI 340/2001 idgF.) 
(T rin kwasserverord n ung) durchgeführt. 
Die durchgeführte Stufenkontrolle vom Wasserspender (Quellen) bis zum Verbraucher 
(Verteilungsnetz) ergab unauffällige und somit entsprechende bakteriologische Befunde. 

Eine chemische Charakterisierung des Wassers im Verteilernetz zeigt folgendes Bild: 

GERUCH(grobsinnlich) geruchlos 
Geruchlos fVasser sol/fe genJ.ch/os ;.;ein: 

06.1l.2012 Ahweichungen ouIGrund von Verunreinigungen 

GESCHMACK(grobsinnlich) geschmacklos 
Geschmacklos Jfasser !.:o//Ie gen/eh/os sein; 

06.11.2012 Ahweichungen aufGnind von Verunreinigungen 

TRÜBUNG(grobsinnlich) klar Klar Trlibs/ojJe alls Oberjlöchen-lH(){/enahjlllss 
06.11.2012 

FARBUNG (SAK 436 om) m-I <0,1 <0,1 0,5 "c Wasser solltej'arh/os sein: Abweichungen durch 

06.11.2012 organ;schelanorganlsche t'-erunreinigung 

6,5-7,1 6) >6,5: Was.'wrsl<?,{jionenkot1zentraljon:
pH-WERT 

06.11.2012 <9,5 pH -"elllm/, pH> 7 liasi",,,; pH<7 - salier 

50 
/onisienll1gsgrad des Wassers; /?ichtwert;: 

EL: LEITFÄHIGKEIT(25°C) pS/cm 41-50 2500 Mineralisierung: bis -200 germg; 200-/0{)O 
06.11.2012 mille/mäßig: > /(}OO swrkllll/1emlisien 

0,9 
Summe der Iirdalkallll1ewlle (I'.a. Cabum, 

GESAMTHÄRTE °dH 0,7-0,9 Magnesium): 0-./ sehr weich: -/-8 welch, 8-18 
06.11.2012 mille/hart: 18-30 ban; >30 sehr llarl" 

KARBONATHARTE °dH 0,3-0,5 0,4 All Kalk-Koh!ensöuregg'''. Gehundene Hörte -

06,11.2012 A/I,~f{illllng z.11. hei Temperawrerhöhllng 

SÄUREKAPAZIT Ä T (Ks 1.1) mmo1l1 0,12-0,18 0,12 Säurepl!flerulIgsvcrmögcn des Wassers 

06.11.2012 

BASENKAPAZITAT (Ke R,l) mmolll 0,06-0.14 0,12 IJrm, Zur Berechnung de,l," Kohlensäuregehallc.\' 

06.11.2012 

CALZIUM mg/I Ca 4,0-5,5 5,1 .JOII C 
Kallon, l1atürlicher Mineralslof! des Wassers, 

06.11.2012 Hörtehi/dner 

MAGNESIUM mg/I Mg <5 <5 150 c KatIOn. IWliJrlicher MineralslojJdes Wassers, 

06.11.2012 Hör/chi/dner 

NATRIUM mg/I Na <1-1.5 1,2 20{) "'. Kalion, natürlicher MinerolslOfldes Wassers, 

06.11.2012 Sa/;;slremmg 

KALIUM mg/I K <I <I 50 
Kalion. nalürlicher Mmeralstl?tTdes Wassers, 

06. i l.2012 HÖfleh""ner 

CHLORID mgllCI <I 
<I 200' Anion; 

06.112012 hohe Kon;:;. durch Sa/:::slrelllmg möglich 
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Beilage ... .... Uic,O!\Jl....·;..J
L---'--' 

8,6-11 11 250 >fI 'DC Anion. Iw/lirlicher Minerals/{!l(des Wassers: 
SULFAT mg/I SO. 06.11.2012 K()rnJs{(Nls\.'erursacher 

~UORID mg/I F <0,08-0,20 0,13 1.5 ce Anioll. l1a/lldicher Minerals/Orrdes Wassers: 
06.11.2012 

HYDROGENCARBONAT mg/I HCO., 4,3-9,8 7,4 -- Aussage ZUlU Kohlesöllregleichgewiclll 
06.11.2012 

AMMONIUM mgll NH. <0,05 <0,05 0,5 rc Anzeigerjlir Belasltlng durch Diingung 
06.11.2012 

NITRIT mg/I NO, <0,01 <0,01 0,1 U' Slarkes l'ischgl/i: 

06 11.2012 hUdef krehser::eugende Nitrosamine 

NITRAT <2 <2 50 r,c Anzeiger/itr Belastung durch !Jünglingen, od Ahhau 
mgilNOJ 06.11.2012 v, organischen S'(~{ren . auch geogen möglich 

KMnO.-VERBRAUCH mgll <2 <2 2() T,C Hinweis (1l!lorgam,\'che Venmrcinigung 
06.11.2012 

ORTHOPHOSPHA T mgll PO. <0,05-0,09 <0,05 (1.3 c Hinwei.\" w~l Ver:;,'chmut::ung durch AhM-'ä!.;ser. 

06.11.2012 Waschlllilleilldgl. 

ALUMINIUM mg/lAI - <0,02 ().2 T,c Hinweis (J/{f'eiller/w/le AIt/herei/lll1g: 

02.08.2006 Auswaschungen in saurem Afilieu 

ANTIMON mg/I Sb <0,003 <0,003 O.O()5"c Häu/ig geologisch hei/lllgl: Jedoch allch HIlIweis auf' 

04102011 Verschnwt::ung durch indusl. Ah'ttJässer 

I--

ARSEN mg/I As <0,003 <0,003 0.1110"(' ,!äufig hedil1g/. jedoch alleh Hinweis auf' 

04.102011 .Mülldepollien, Gerhereien 

<0,003 O.O/Or.c Hinweis '" "0" v. hleihalligen
BLEI mg/l Pb 

02.08.2006 ArmatureIl". Ho!.'/'""",,, 

CADMIUM mgllCd <0,001 <0,001 O.()05)'C Hinwei.\' m~tLei{ungsk()rro,\'ion 
06.11.2012 

CHROM mgll Cr 
<0,005 O.05T.C Hinweis CIIfl Ven.;chmur:ung m. indusl. Ahwässer, 

30.07.2006 Auswasc/mngen v. Armaturen, Gehrauchsgegensländ 

I EISEN gesamt mg/l Fe <0,02 <0,02 0.2 DC 
MelSl nalürlleh bedingl (z.B. Moor-l(;nmdwasser). 

06.11.2012 jedoch (luch Hinweis GI!f Leilungskorrosion 

KUPFER mg/I Cu 0,026-0,067 0,067 2.0()Ve Himyel:..·GI!j' Verschtflu(zung m. 1~/lan:;el1schll'zmilleln, 

06.11.2012 inein"''' Ahwässer, Leilllng.'·..kurrosion 

MANGAN mgllMn <0,01 <0,01 
06.11.2012 

(J.()5)'C Meisl nalürl,cI, hedtnW (=.B. A4oor-/Grllndwas",er) 

<0,005 . alif~lu' 11. Armaturen, 
NICKEL mg/l Ni <0,005 O,()pc ","' 

06.11.2012 '0' udgl. 

PESTIZIDE gesamt pg/I ••• 0,5"c Hmwels (mI' Verschmut:ung m, }~f1al1::en'ichll[=mitlebl. 
indll,,'I, Ahwässern 

<0,0002 o.ooFc Hin\1'e;S m~l 'Verschmm:::ung 111, Hrennn'ick.v!iimlen, 
QUECKSILBER mg/I Hg/I 02.082006 i"dllsl. Ahwässern 

<0,003 O.O/);r· Na/ürl germge Konz: hohe KOIl::enlrationcn 
SELEN mg/I Seil -. 

02.08.2006 Hinweis at{f' VerschmutzuJ1g mil V.G, indu,'f/. Ah'tt'G.'ser 

KOHLEN WASSERSTOFF <0,1 IJ./c Hinweis OI~l Verschmutzling durch aliphatische 

INDEX 06.10.2010 Kohienwassers/{!/}ii (Mineralöl. Schmiers/Ofje eie) 
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CALZITLÖSEKAPAZIT ÄT mG7L 7.58 - 13.6 II,S" 
04.08.2011 

hzw 
< /0 C 

Hohe Cabl/iisekapaziläl hcgiillSligl 
f.eilungskorrosion -
m Verlerlcrne/z emge.\pcisles Wasser soll bel pH<7.7 

5 nzw. lU mgtJ nichl üherschreilen 

SÄTTIGUNGSINDEX -3,5 - -2,9 -3,5 
06.11.2012 

Ca/zit/ii.l/ich: 
"+" Cab/ahscheidend 

(RZ) lndikatorw .... Indikatorwert (Richtzahl); (ZHK) Paramw ... Parameterwert (Zuliissige Hächstkonzentration) 
7'... gern. BGBL 2001/304, Trinkwasserverordnung-TWV [CELEX-Nr.:39SLOOS3], VO.d. BM f soz. Sicherheit u. Generationen über die 

Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch,. 21 .August 2001 
C ... gern. ÖLMB, Österreichisches Lebensminelbuch - Codex Alimentarius Austriacus, CodexkapileI BI i.d.g.F., Trinkwasser Wasser fllr 

den menschlichen Gebrauch, 2006 
Werte unter der Beslimmungsgrenze sind mit ,,<" gekennzeichnet (Überschreitungen sind fett gedruckt) 
• Wasser sollte nicht korrosiv wirken 
** Härtebereiche nach österr. (dL)Waschmittelgesetz: 1-<10«7)Od;2 10-16(7-14)"d;3->16(l4-2l)°d;4 --(>21)Od 
*** Befreiung gemäß Bescheid der Tiroler Landesregierung 
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